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D 1 nel ? EU PROHLASENi O SHODE C€

Podle §14 zakona ¢. 90/2016 Sb., o posuzovani shody stanovenych vyrobku pfi jejich dodavani na trh ve znéni pozdéjSich predpisti
a podle pozadavkii smérnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU (pfedpis ¢. 118/2016 Sb.), o posuzovani shody elektrickych
zarizeni uréenych pro pouzivani v uréitych mezich napéti pfi jejich dodavani na trh a podle pozadavkii smérnice Evropského parlamentu
a Rady 2014/30/EU (predpis ¢. 117/2016 Sb.), o posuzovani shody vyrobku z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility pfi jejich
dodavani na trh.

Nize popsany predmét prohlaseni je ve shodé s predpisem €. 22/1997 Sb. a predpisem ¢. 481/2012 Sb. a se smérnici Evropského parlamentu
a Rady 2011/65/EU ve znéni pozdéjsich predpist ((EU) 2015/863, (EU) 2017/2102), o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych latek
v elektrickych a elektronickych zafizeni (RoHS).

a) ldentifikacni udaje o vyrobci, ktery vydava prohlaseni

Dinel, s.r.o. IC: 63476886 tel.: +420 577 002 001
U Tescomy 249 DIC: CZ63476886 e-mail: dinel@dinel.cz
760 01 Zlin web: www.dinel.cz

b) Identifika¢ni idaje o vyrobku

Programovatelna fidici jednotka
PCU-100

c) Popis a uréeni vyrobku

Programovatelna fidici jednotka PCU—-100 slouzi k méfeni, zobrazovani a archivaci fyzikalni velic¢iny (vyska hladiny, tlak, pratok, teplota, atd.).
d) Udaj o pouzitém zplisobu posouzeni shody

§12 odst. 1 zakona €. 90/2016 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpislt — posuzovani shody se provadi podle modult posuzovani shody.
Seznam moduld posuzovani shody stanovi pfiloha €. 1 k tomuto zakonu.

e) Seznam technickych predpisti a harmonizovanych ¢eskych technickych norem pouzitych pfi posouzeni shody

Elektricka bezpecnost: CSN EN 61010-1 ed.2:2011

Elektromagneticka kompatibilita: CSN EN 61326-1 ed.2:2013
CSN EN 55011 ed.3:2010 - tfida B
CSN EN 61000-3-2 ed.4:2015
CSN EN 61000-3-3 ed.3:2014
CSN EN 61000-4-2 ed.2:2009 kritérium A
CSN EN 61000-4-3 ed.3:2006 + A1:2008 + A2:2011 kritérium A
CSN EN 61000-4-4 ed.3:2013 kritérium B
CSN EN 61000-4-5 ed.3:2015 kritérium A
CSN EN 61000-4-6 ed.4:2014 kritérium A
CSN EN 61000-4-11 ed.2:2005 kritérium A, B

f) Udaje o akreditované osobé

Elektricka bezpecnost:
ovérena akreditovanou zkusebni laboratofi ¢. 1004.3, Institut pro testovani a certifikaci, a.s., Sokolovska 573, 686 01 Uherské
Hradisté, Ceska republika, IC: 47910381.
Vystaven zku$ebni protokol o elektrické bezpecnosti Cislo: 414103826AL1 ze dne 29.08.2018.

Elektromagneticka kompatibilita:
ovérena akreditovanou zkusebni laboratofi ¢. 1004.3, Institut pro testovani a certifikaci, a.s., Sokolovska 573, 686 01 Uherské
Hradisté, Ceska republika, IC: 47910381.
Vystaven zku$ebni protokol o elektromagnetické slucitelnosti Cislo: 414103688AE1 ze dne 26.02.2018.

g) Zajisténi jakosti vyroby

Systém Fizeni jakosti vyrobce byl shledan shodnym s poZadavky normy CSN EN ISO 9001:2016. Spolecnost je drzitelem certifikatu systému
fizeni jakosti €. CQS 2191/2024 ze dne 13. 10. 2024 a platnosti do 12. 10. 2027, vydaném certifikacni spolecnosti CQS. Certifikat je platny pro
vyvoj, vyrobu a prodej elektronickych komponentt a systému pro méfeni, regulaci a primyslovou automatizaci.

h) Potvrzenivyrobce

Vyrobce, identifikovany pod pismenem a) tohoto prohlaseni, potvrzuje, Ze vlastnosti vyrobku, identifikovaného pod pismenem b) a c) tohoto
prohlaseni, splfiuji pozadavky na vyrobky, konkretizované ¢eskymi technickymi normami identifikovanymi pod pismenem e) tohoto prohlaseni.

Vyrobek je za podminek vyrobcem uréeného pouziti bezpecny. Vyrobce potvrzuje, Ze pfijal opatfeni, kterymi zabezpecuje shodu v§ech vyrobku
jim uvadénych na trh s technickou dokumentaci a zakladnimi pozadavky. Toto prohlaseni o shodé se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Ve ZIiné dne: 1. 3. 2025

Ing. Dalibor Stverka, Ph.D.
Jjednatel spolecnosti
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